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補助

塩ビマンホール

中継ポンプマンホールP

１号マンホール

凡 例

０号マンホール
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汚泥貯室

高圧受電室

処理室

臭突

消毒槽

曝気槽第2室

曝気槽第1室
倉庫

WC

排砂槽

(流量調整槽) (流入ポンプ槽)

(スクリーン槽)
(荒目スクリーン)

(スクリーン槽)
(細目スクリーン)

曝気沈砂室

(曝気沈砂槽)

前処理室

破砕機ピット

(汚泥貯留槽)

散水ポンプ槽
(放流ポンプ槽)

管理室

(操作室)

(流量調整槽)

ブロワ室
自家発電機

高圧キュービクル

汚泥処理室

汚泥炭化装置

汚泥脱水機

初島浄水管理センター施設平面図

3施 設 平 面 図
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記 号
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流量指示積算記録計

差 圧 計

空気流量計

安 全 弁

可とう管

玉 形 弁

ボール弁

電動ボール弁

汚水・脱離液・散水

鉄 溶 液

仕 切 弁

逆 止 弁

汚 泥

空 気

汚 水

名 称

ばっ気ブロワ

ＦＩ ＦＩ

（ 予 備 ）

ヘッダ管

※１

空
気

空
気

Ｍ

ばっ気沈砂槽ブロワ

※２

ヘッダ管

汚泥貯留槽ブロワ

水中撹拌機
（アワメ－タ－付）

Ｍ Ｐ ＰＰ

ＬＷＬ

ＨＷＬ

Ｍ

オ－ハ゛－フロ－

スクリーン槽

角落し

し渣脱水機

ドレン

オ－ハ゛－フロ－

ＷＬ

※１

ＷＬ

膜分離装置

薬液洗浄管

ば っ 気 槽

オーバーフロー

ＰＩＲＡ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

薬液洗浄排水

ＦＩＱＲ

（予備短管付）

処理水

ＬＷＬ

Ｐ

ＨＷＬ

汚
泥

散水ポンプ槽

トラップ

消毒器

消 毒 槽

処理水電磁流量計

放 流

Ｍ

流量調整ポンプ

ＦＩＱＲ

ＰＩＲＡ

ＦＩ

余剰汚泥引抜ポンプ

汚
泥

汚泥貯留槽

汚泥貯留槽へ

空
気

逃
し

硝化槽へ

空
気

空
気

空
気

逃
し

撹拌装置

ＷＬ

※２

空
気

流量調整槽

トラック

搬 送

オ
ー

バ
ー

フ
ロ

ー

ド
レ

ン

１００Ａ／６５Ａ

口 径

空気管リスト

５０Ａ

ｆ ２０Ａ

ｅ

ｄ

５０Ａ

番号

ｂ

ｃ

ａ

２０Ａ

２０Ａ

汚泥貯留槽 撹拌

逃し空気

逃し空気

沈砂排出ポンプ

ばっ気沈砂槽 散気

名 称

膜分離装置

ａａ

ｃ ｂ

ｆ

ｄ

ｄ

ｅ

（１ｍｍ目）

自動微細目スクリーン

汚水計量槽

処理水ポンプ

散水ポンプ

迂流板

凝集剤溶解液

ｆ

※５

※５

流量調整槽へ

Ｍ

脱臭装置へ

ＷＬ

散気装置

し渣かご
自動荒目

スクリーン

案内板
角落しＡ

破砕機

散水ノズル

搬出処分

オ
ー

ハ
゛

ー
フ

ロ
ー

排砂槽

角落しＣ

角落しＢ

細目スクリーン

し渣かご

沈砂排出ポンプＬＷＬ

ＨＷＬ

Ｐ Ｐ

ＦＩＱＲ

電磁流量計

ばっ気沈砂槽流入ポンプ槽

自然流入

ば っ 気 槽

Ｐ

Ｍ

Ｍ

水中撹拌機

汚泥移送ポンプ

ばっ気ブロワ ばっ気ブロワ

Ｐ

脱
離

液

※３

脱水汚泥貯留ホッパ

投入コンベア

凝集剤供給ポンプ

ドレン
※４

※４※３

Ｍ

凝集剤溶解装置

Ｍ

Ｍ

給水装置

Ｐ
Ｍ

ＬＳＩ

ＬＳＩ 水位計

定流量弁

消音器

凝集剤原液タンク

撹拌機

凝集剤原液移送ポンプ

凝集剤溶解タンク

撹拌機

Ｍ

給水装置

脱水機ユニット

Ｐ

Ｍ

Ｐ

撹拌ポンプ

供給ポンプ

撹拌機

脱水機本体

炭化装置

冷却コンベア

ブロワ

排気口

搬出コンベア

炭化物貯留ホッパ

袋閉じ器

手動計量袋詰め機

Ｐ

汚泥サービスタンク

初島浄水管理センター

フローシート

Ｍ

Ｂ

Ｂ Ｂ
Ｂ Ｂ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｂ

4フローシート

―
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Ｅ

Ａ Ｂ

２
５

Ａ

散水ポンプ槽

Ｆ

Ａ

消毒槽

Ｂ

１
０

０
Ａ

１００Ａ

１００Ａ

ばっ気ブロワ

汚泥貯留槽ブロワ

汚水計量槽

ばっ気沈砂槽ブロワ

汚泥貯留槽

汚泥移送ポンプ

２
５

Ａ

５０Ａｄ ２
５

Ａ

ａ １００Ａ

Ｇ

ばっ気槽第１室

６
５

Ａ

ろ液管 ８０Ａ

６
５

Ａ

１００Ａａ

５０Ａｄ

ｅ ５０Ａ

６
５

Ａ

８０Ａ

ａ

ｆ ２０Ａ

ａ

ブロワ室

Ｃ

自動発電機

ｂ
２

０
Ａ

ｃ
２

０
Ａ

１５０Ａ
Ｈ

２０Ａ

管 理 室

Ｄ

高圧キュービクル

高圧受電室

２０Ａ

２０Ａｂ

ｃ

操 作 盤

前処理室

Ｅ

ばっ気槽第２室

６
５

Ａ

６
５

Ａ

６
５

Ａ

ホイストレール

Ｇ

１
５

０
Ａ

Ｐ
Ｉ

Ｒ
Ａ

６
５

Ａ

８０Ａ

１
０

０
Ａ

６５Ａ

６５Ａ

６５Ａ

６５Ａ

処 理 室

スクリーン槽
電磁流量計

φ
１

５
０

φ
１

５
０

処理水ポンプ

Ｃ

２
０
Ａ

Ｆ’

ｂ
２

０
Ａ

ばっ気沈砂槽

Ｆ’

Ｄ

排砂槽

ｃ
２
０

Ａ

１００Ａ ＦＩＱＲ

Ｆ

汚泥処理室

投入コンベア

冷却コンベア

ストックヤード

炭化物貯留ホッパ

炭化製品

搬出コンベア

炭化装置

脱水汚泥貯留ホッパ

脱水機

燃料タンク

９００Ｌ
凝集剤溶解装置

給水ユニット

倉 庫

薬
液

管
φ

１
５

ドレン４０Ａ

洗
浄

水
管

３
２

Ａ

汚
泥

供
給

管
４

０
Ａ

汚泥供給管 ４０Ａ

給
水

（
冷

却
水

）
管

２
０

Ａ

Ｈ

洗浄水管 ３２Ａ

冷却水戻り管 ２０Ａ

薬液管 φ１５

冷却水戻り管 ２０Ａ

冷却水管 ２０Ａ

給水管 ２０Ａ 掃除用流し

掃除用流し

燃料移送管 １５Ａ

燃
料

移
送

管
１

５
Ａ

２
０

Ａ

倉 庫

便 所

靴洗い場

袋閉じ器

６４００

３６８００

２３２００

８
４

０
０

８
０

０
０

３
４

０
０

１３０００

４
４

０
０

２
０

０

２００

２
０

０

２００

１３０００２００

２
０

０

２００

５
９

０
０

１
２

６
０

０

２００

４０００８２００

２００

４０００

２００

６
１

０
０

２
０

０

２００

２
０

０
２

０
０

２００１３２００

４
２

０
０

S=1/150

上部平面図

初島浄水管理センター

5上 部 平 面 図

1：150
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２５Ａ

水中撹拌機

ドレン管

流量調整槽

Ｃ

Ｃ

流量調整槽

Ｈ

Ｅ

撹拌装置

ばっ気槽第１室

Ｂ

汚泥供給ポンプへ

散水ポンプ

２
０
Ａ

汚泥貯留槽

２５Ａ

１
０

０
Ａ

膜分離装置

Ｇ
５０Ａ

１
０

０
Ａ

水中撹拌機

流量調整ポンプ

Ｆ

膜分離装置

ばっ気槽第２室

トラップ

消毒器

迂流板

φ２００

散水ポンプ槽

５
０
Ａ

薬液洗浄管

消毒槽

薬液洗浄管

５
０

Ａ

５
０

Ａ

８
０

Ａ

５
０
Ａ

５
０
Ａ １

φ１５０

５０Ａ

５０

８０Ａ

８
０

Ａ

φ５０
ドレン管

オーハ゛ーフロー管

φ１５０

φ１００

１
０

０
Ａ

φ１５０５０
１

５
０

Ａ

薬液洗浄排水

余剰汚泥引抜ポンプ

５
０

Ａ

５
０

Ａ

８０Ａ

Ｇ

６５Ａ

Ｂ

Ｈ

Ｄ

Ｅ

沈砂排出ポンプ

８０Ａ

流入ポンプ

２
０

Ａ

Ｆ’

細目スクリーン

破砕機

散水ノズル

角落しＣ

流入ポンプ槽

１
０
０

Ａ

１
０
０

Ａ

自動荒目スクリーン角落しＡ

角落しＢ

排砂槽

Ｆ’

２
０

Ａ

ばっ気沈砂槽

Ｄ

Ｆ

ろ液８０Ａ

ドレン４０Ａ

５
０
Ａ

５
０
Ａ

５
０
Ａ

５
０
Ａ

８
０

Ａ１
５０

１
１００

φ
２
０

０

φ２５０

φ
１
０

０

５０Ａ

５０Ａ

７８００

２３６００

７８００
１

２
６

０
０

２
０

０
０

３
６

０
０

４
０

０
３

０
０

４
０

０
０

６２００４００ ４００

５
２

０
０

４
０

０
３

０
０

４
０

０
０

１
２

０
０

４５００

３
６

０
０

３
０

０

１４００４００ ３００ ４００

６
１

０
０

１
２

６
０

０

５
７

０
０

４
０

０

８０００４００ ４００

１
４

０
０

４
０

０
４

０
０

５
７

０
０

４
０

０
３

２
０

０
５

０
０

２
０

０

３０００４００ ３２００１４００２００ ２００ ４００

２００

２００

２００

下部平面図

初島浄水管理センター

下 部 平 面 図 S=1/150

6下 部 平 面 図

1：150


