
初島浄水管理センター 発電機 仕様書 

 

１．購 入 品 発電機 

 

２．納入場所 熱海市熱海字笹尻１８０４番地の８ 熱海市エコ・プラント姫の沢 

 

３．納入期限 令和６年１月３１日まで 

 

４．購入数量  ２台 

 

５．仕様 

  【参考品】ヤマハ発電機 ＥＦ６０００ＴＥ－５０Ｈｚ（同等品可） 

定格周波数 50Hz 

定格出力 単相:1.5KVA 三相:5.0KVA 

定格電圧 単相：100V  三相:200V 

定格電流 単相：15A  三相:14.4A 

エンジン種類 空冷 4ストローク ガソリンエンジン 

冷却方式 強制空冷式 

使用燃料 無鉛ガソリン 

エンジンオイル API 分類 SE 級エンジンオイル 

始動方式 リコイル式 ＋ セルモーター式 

燃料タンク容量 24L 

連続運転時間 約 9 時間 

重量 95 ㎏（バッテリー含） 

全長×全幅×全高 670×535×565ｍｍ 

 

以 上 

 

 

 

 


